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GEMEINDEWERKE TRAPPENKAMP
ERFURTER STR. 2
24610 TRAPPENKAMP

Datum 18.02.2026
Kundennr. 26635

PRUFBERICHT

Diese Version ersetzt die vorherige Priifberichtsversion des Auftrags 2531647, die hiermit ihre Gliltigkeit verliert. Die ggf. hinter dem
Schrégstrich der Analysennummer(n) berichtete Zahl kennzeichnet die von der Anderung betroffene(n) Probe(n).

Prifberichtsversion 2
Auftrag 2531647

Sehr geehrte Damen und Herren,

Anderungen zur Vorgingerversion
Anderungen zur Vorgangerversion auf Auftragsebene
Anderung Parameter : .

Mit freundlichen GriiRen

AGROLAB Umwelt Herr Thilo Kock, Tel. 0431/22138-585
E-Mail wasser.kiel@agrolab.de
Service Team Wasser
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GEMEINDEWERKE TRAPPENKAMP

ERFURTER STR. 2
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PRUFBERICHT

Your labs. Your service.

18.02.2026
26635

Datum
Kundennr.

Diese Version ersetzt die vorherige Priifberichtsversion des Auftrags 2531647, die hiermit ihre Giiltigkeit verliert. Die ggf. hinter dem Schrégstrich
der Analysennummer(n) berichtete Zahl kennzeichnet die von der Anderung betroffene(n) Probe(n).

Prifberichtsversion
Auftrag

Analysennr.
Probeneingang
Probenahme
Probenehmer

Probengewinnung
Entnahmestelle

2

2531647 Bestell-Nr. gwt-11/2025 - Trinkwasseruntersuchung Leitungsnetz

Trappenkamp

150454 / 2 Trinkwasser
14.01.2026

14.01.2026

Peter Bielawa (2002)

Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch)

Leitungsnetz Trappenkamp

Messpunkt Kindergarten "Pusteblume", Bad
Strale Koénigsberger Str. 6
PLZ/Ort Trappenkamp
Amtl. Messstellennummer 250000050000000000409
Grenzwert
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV Methode

Physikalisch-chemische Parameter
Wassertemperatur (vor Ort) °C 9,0 0 DIN 38404-4 : 1976-12
Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) uS/cm 482 10 2790 DIN EN 27888 : 1993-11
pH-Wert (Labor) 7,65 2 6,5-9,5 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
Temperatur (Labor) °C 20,3 0 DIN 38404-4 : 1976-12
Tribung (Labor) NTU 0,06f 0,05 1 DIN EN ISO 7027-1 : 2016-11
SAK 436 nm (Farbung, quant.) m-1 <0,10 (+) N 0,5 DIN EN ISO 7887 : 2012-04
pH-Wert (bei SAK 436- 7,91 0 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
Messung)
Temperatur (bei SAK 436- °C 18,1 0 DIN 38404-4 : 1976-12
Messung)
Sensorische Priifungen
Geruch (vor Ort) ohne 0 DIN EN 1622 : 200)06-10 (Anhang
Geschmack organoleptisch (vor annehmbar DIN EN 1622 : 2Cc;06-10 (Anhang
Ort)
Anionen
Nitrit (NO2) ‘mg/! \ <0,001 (N\WG)| 0,005 | 0,5 9 [ DIN ISO 159231 : 2014-07 |
Anorganische Bestandteile
Arsen (As) mg/l <0,001] 0,001 0,01 DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12
Antimon (Sb) mg/l <0,001| 0,001 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12
Blei (Pb) mg/l <0,001 0,001 0,01 9 DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12
Cadmium (Cd) mg/l <0,0003| 0,0003 | 0,003 DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12
Eisen (Fe) mg/l <0,010 (+)| 0,01 0,2 DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12
Kupfer (Cu) mgl/l 0,018 0,003 2 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12
Mangan (Mn) mg/I <0,002 (NWG)| 0,005 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12
Nickel (Ni) mg/| <0,002] 0,002 0,02 9 DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12
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Datum 18.02.2026

) Kundennr. 26635
PRUFBERICHT
Prifberichtsversion 2
Auftrag 2531647 Bestell-Nr. gwt-11/2025 - Trinkwasseruntersuchung Leitungsnetz

Trappenkamp
Analysennr. 150454 | 2 Trinkwasser
Grenzwert
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV Methode

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Benzo(b)fluoranthen mg/I <0,000002| 0,000002 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(k)fluoranthen mg/I| <0,000002| 0,000002 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(ghi)perylen mg/I <0,000002| 0,000002 DIN 38407-39 : 2011-09
Indeno(123-cd)pyren mg/| <0,000002| 0,000002 DIN 38407-39 : 2011-09
PAK-Summe (TrinkwV) mg/I n.b. 0,0001 Berechnung
Benzo(a)pyren mg/| <0,000002| 0,000002 | 0,00001 DIN 38407-39 : 2011-09
Weichmacher
[Bisphenol A u |mgl/l | <0,00005 (NWG)| 0,0001 | 0,0025 | | DINEN 12673 : 1999-05(BB) |
Mikrobiologische Untersuchungen
Koloniezahl bei 20°C KBE/ml 0 0 100 TrinkwV §43 Absatz (3) : 2023-06
Koloniezahl bei 36°C KBE/mlI 0 0 100 TrinkwV §43 Absatz (3) : 2023-06
E. coli KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Intestinale Enterokokken KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 7899-2 : 2000-11

5)  Grundlage fiir den Grenzwert ist eine fiir die wéchentliche Wasseraufnahme durch den Verbraucher représentative Probe.

6) Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzwert von 0,1 mg/l.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze
nicht nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Grenzwert TrinkwV. Grenzwert/Anforderung der "Verordnung (ber die Qualitdt von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch
(Trinkwasserverordnung - TrinkwV)", Stand 20.06.2023

Die Probenahme erfolgte gemaR: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN I1SO 19458 : 2006-12
u) externe Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors

Untersuchung durch

(BB) AGROLAB Wasseranalytik GmbH, Moosstrasse 6 a, 82279 Eching / Ammersee, fiir die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-22802-

01-00 DAKKS
Methoden

DIN EN 12673 : 1999-05

Das Wasser entspricht, soweit untersucht, den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung.

Die vollstandigen Probenahmeunterlagen befinden sich entweder im Anhang zu diesem Priifbericht oder sind auf Anfrage verfligbar.

Beginn der Priifungen: 14.01.2026
Ende der Priifungen: 18.02.2026 (Verldngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitidtspriifung)

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliel3lich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten Informationen
verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums
und kénnen sich auf die Validitét der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zuldssig. Im Fall einer Konformitadtsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet. Das
bedeutet, dass die Messunsicherheit bei der Aussage zur Konformitét zu einer Spezifikation oder Norm nicht berticksichtigt wird.
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Datum 18.02.2026
Kundennr. 26635
PRUFBERICHT
Priifberichtsversion 2
Auftrag 2531647 Bestell-Nr. gwt-11/2025 - Trinkwasseruntersuchung Leitungsnetz
Trappenkamp
Analysennr. 150454 | 2 Trinkwasser
AGROLAB Umwelt Herr Thilo Kock, Tel. 0431/22138-585
E-Mail wasser.kiel@agrolab.de
Service Team Wasser
Verteiler
KREIS SEGEBERG - GESUNDHEITSAMT
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